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СЕРИЯ Z

СИСТЕМА
РЕЗЕРВНОГО
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ

R

1) Укрепить плату LB 54 на стойках блока управления ZL 54.
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ЧЕРНЫЙ

КРАСНЫЙ

БЕЛЫЙ

Аккумуляторы
12В, 1.2 Ач
(в комплекте не
поставляются)

Плата LB 54

V200= СИНИЙ
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Плата ZL 54

ЗЕЛЕНЫЙ ИНДИКАТОР - Наличие основного питания (220В)
КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР - Аккумуляторы разряжены

2) Переключить трансформатор с блока управления ZL 54 на 
плату LB 54.
3) Подключить LB 54 к блоку управления ZL 54.
4) С помощью держетелей прикрепить аккумуляторы к 
трансформатору.
5) Используя провода, поставляемые в комплекте, подключить 
аккумуляторы к LB 54.

ВНИМАНИЕ! Все подключения проводить при отключенном электропитании!


